POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W NOWEJ SOLI
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Podpis
PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWE]J SOLI
Znak sprawy: HK.9022.8.142.2025 Nowa S6l, dnia 5 maja 2025 r.

Samorzgdowy Zaklad Budzetowy
ul. Cmentarna 3
67-112 Siedlisko

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), po
zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan nr: OL-LMiP-00584.2025, OL-LBS-00583.2025 i
DL.0OBS$.9051.00624.2025 probki wody pobranej w dniu 8 kwietnia 2025 r. w ramach nadzoru
sanitarnego nad jakoscia wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z sieci wodociggu
publicznego w Borowcu (punkt zgodnosci: Borowiec, Osiedle Lesne 4/3 - kuchnia),

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli
stwierdza

przvdatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.

Analiza w/w sprawozdan z badan prébki wody pobranej z sieci wodociaggu publicznego
w Borowcu wykazala, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom
§ 3 ust. 11 ust. 3 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

W zataczeniu kopie sprawozdan z badan nr:
OL-LMiP-00584.2025, OL-LBS-00583.2025,
DL.OBS.9051.00624.2025

Otrzymuja: ,
1. Adresat. /}j Lok (ot

2. A-a/AR/
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SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr OL-LMiP-00584.2025
z dnia 2025-04-11

F/PO/OL-01-03

Data wydania: 03.01.2025

Nazwa klienta:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi

demiologiczna w Nowej Soli

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta

Harmonogram pobierania probek na 2025r.

Sygnatura wewnetrzna zlecenia/ umowy

LMiP.9051.4.80.2025

Informacje dotyczace pobierania probek

Data pobrania

2025.04.08

Numer protokotu pobrania

HK.903.93.2025

Identyfikacja prébkobiorcy

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej
Soli

Starszy Asystent Marek Kolano

Opis i identyfikacja obiektu badania

Przedmiot badania: Woda do

spozycia

Prébka wody z wodociggu publicznego Borowiec

Stan prébek:

prawidtowy

Data dostarczenia do badania

2025.04.08

Data wykonania badania

2025.04.08 - 2025.04.11

Wyniki/ rezultaty badan

Lp. e 2| deor ] waros
o e e { 1
i parametryczna
i 'r"a“ vt biaks - i ‘

1 Ogoblna liczba PN-EN ISO 6222:2004 Bez nieprawidtowych
mikroorganizméw w 22°C zmian
Metoda ptytkowa (posiew
wgtebny)

2 Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/ 100 ml 0 0
Metoda filtraciji PN-EN ISO
membranowe;j 9308-1:2014-12/A1:2017-04

3 Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/ 100 mi 0 0
Metoda filtracji PN-EN ISO
membranowej 9308-1:2014-12/A1:2017-04

4 Liczba enterokokow PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/ 100 ml 0 0
katowych Metoda filtracji
membranowe;j

Wyniki/rezultaty badar dotycza wytacznie badanych obiektéw i odnosza sie do otrzymanych probek

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci za etap pobierania probek i transportu w przypadku prébek pobranych przez klienta.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje podane przez klienta.
Dane pozyskane od klienta, w tym mogace wptywaé na waznos¢ wynikow, wyrézniono kursywa i pogrubionym drukiem.

Klient ma prawo do ztozenia skargi.

! Zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294
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Sprawozdanie z badar nr 00584.2025
Osoba/-y autoryzujace:

Osoba Zatwierdzajaca:
mgr inz. Urszula Socha

starazy asystent mgr Anna Karbowiak

mikrobiolog
p.o. Kierownik Sekcji Mikrobiologii i Parazytologii

Sprawozdanie z badar wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby
zatwierdzajacej, ktdry jest rbwnowazny z podpisem witasnorgcznym,

Otrzymuja:
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli
2.a/a

Koniec sprawozdania
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Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Gora
Oddziat Laboratoryjny
Sekcja Badan Srodowiskowych

RPW/1608/2025-1P
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| i
EZD RP PSSE w Nowej Soli
Aneta Grabarczyk (SEK)
Data rejestracji: 2025-04-28

Data wpiywu: 2025-04-28

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr OL-LBS-00583.2025
z dnia 2025-04-24

F/PO/OL-01-03

Data wydania: 03.01.2025

Nazwa klienta:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowe; Soli

Identyfikacja zlecenia / umowy klienta

Harmonogram pobierania prébek na 2025r.

Sygnatura wewngtrzna zlecenia/ umowy

LBS.8051.3.79.2025

Informacije dotyczace pobierania probek

Data pobrania

2025.04.08

Numer protokotu pobrania

HK.903.93.2025

Identyfikacja pré

bkobiorcy

Soli

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej

Starszy Asystent Marek Kolano

Opis i identyfikacja obiektu badania

Przedmiot badania: Woda do spozycia
Prébka wody z wodociggu publicznego Borowiec

Stan prébek:

prawidtowy

Data dostarczenia do badania

2025.04.08

Data wykonania badania

2025.04.08 - 2025.04.23

Wyniki/ rezultaty badan
Lp. pos ‘Metoda a baday MG m Y nostka | Wartoéé
o AR b parametryczna
1 Metnosé PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 0,32+0,07 Zalecany zakres
zakres: (0.10-50) NTU wartosci do 1,0
2 Barwa PN-EN 1SO 7887: 2012 + Apt: mg /I Pt <2 -
2015-06 metoda C (2%1)
zakres: (2-40) mg /I Pt pH79
3 Liczba progowa smaku PB/LBS-06 wydanie 3 z dnia <1 -
(TFN) ¢ 21.12.2023r.
zakres: (1-4)
4 Liczba Progowa zapachu |PB/LBS-06 wydanie 3 z dnia <1 -
(TON) 21.12.2023r.
zakres: (1-4)
5 pH PN-EN ISO 10523:2012 pH 7,840,1 6,5-9,5
zakres: (4.0-10.0) (T pomiaru: 20,8°C)
6 Przewodno$é elektryczna | PN-EN 27888: 1999 uS/cm 3333 2500
wiasciwa zakres: (140-2500) pS/cm (T pomiaru: 19,8°C)
7 Stezenie jonu amonowego PB/LBS-25 wydanie 1 z dnia mg/l <0,10 0,50
31.07.2020 (0,10£0,03)
zakres: (0.10-1.0) mg/I
8 Stezenie azotynéw PN-EN 26777:1999 mg/l <0,016 0,50
zakres: (0.016-0.65) mg/I (0,016+0,003)
9 Stezenie azotanéw (W) PN-82/C-04576.08 mg/l <0,90 50
zakres: (0.90-89) mg/| (0,90£0,30)
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Sprawozdanie z badan nr 00583.2025

10 Indeks nadmanganianowy | PN-EN ISO 8467:2001 mg/l 02 <0,50 5,0
(Utlenialnosc) zakres: (0.50-10.0) mg/l 02 (0,50+0,06)
T Stezenie chlorkow PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 6,0+0,7 250
zakres: (5.0-250) mg/I
12 Stezenie siarczanéw PN-EN ISO 10304-1:2009 mg/l 7143 250
zakres: (5.0-250) mg/I
13 Stezenie cyjankéw ogdinych | PB/LBS-21 wydanie 2 z dnia ug/l <5,0 50
30.12.2014r. na podstawie testu (5,0£1,6)
Nanocolor 1-30
zakres: (5.0-100) pg/!
14 Stezenie boru PB/LBS-24 wydanie 3 z dnia mg/l <0,10 1,0
20.12.2019r., na podstawie testu (0,10£0,03)
HACH LANGE LCK 307
zakres: (0.10-2.5) mg/I
15 Sumaryczna zawartoéé PN-ISO 6059:1999 mg/l 15315 60,0-500
wapnia i magnezu (twardo$¢| zakres: (5.00-500) mg/|
ogéina)
16 Stezenie sodu PN-EN ISO 11885:2009 mg/l 4,4+0,9 200
zakres: (1.0-250.0) mg/I
17 Stezenie manganu PN-EN ISO 11885:2009 pg/l <10,0 50
zakres: (10.0-150.0) ug/! (10,0£2,0)
18 Stezenie miedzi PN-EN ISO 11885:2009 mg /| 0,025+0,006 2,0
zakres: (0.010-0.20) mg /I
19 Stezenie chromu PN-EN ISO 11885:2009 pg /1 <10,0 50
zakres: (10.0-100.0) ug /I (10,0£2,5)
20 Stezenie glinu PN-EN ISO 11885:2009 ug/l <10,0 200
zakres: (10.0-250.0) pg/I (10,0£2,2)
21 Stezenie niklu PN-EN ISO 11885:2009 pg /1 5;5%1.,3 20
zakres: (5.0-25.0) ug /I
22 Stezenie otowiu PN-EN ISO 11885:2009 ug /1 <3,0 10
zakres: (3.0-20.0) ug /I (3,0+0,8)
23 Stezenie kadmu PN-EN ISO 11885:2009 ug/l <1,5 5,0
zakres: (1.5-10.0) ug /I (1,5£0,4)
24 Stezenie arsenu PN-EN ISO 11885:2009 ug /1 <1,0 10
zakres: (1.0-10.0) pg /I (1,0+0,3)
25 Stezenie antymonu PN-EN ISO 11885:2009 pg /1 <1,0 5,0
zakres: (1.0-10.0) ug /I (1,0£0,2)
26 Stezenie zelaza PN-EN ISO 11885:2009 ug /1 61,5+13,3 200
zakres: (10.0-250.0) ug /I
27 Stezenie selenu PN-EN ISO 11885:2009 Hg /1 <1,0 10
zakres: (1.0-10.0) ug /I (1,0£0,3)
28 Stezenie magnezu PN-EN ISO 11885:2009 mg/I 3,0£0,8 7-125
zakres: (1.0-150.0) mg/I
29 Stezenie rteci PN-EN ISO 11885:2009 ug/l 0,42+0,12 1,0
zakres: (0.25-2.5) ug /I

Wyniki/rezultaty badar dotycza wytacznie badanych obiektéw i odnoszg sig do otrzymanych prébek
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za etap pobierania prébek i transportu w przypadku prébek pobranych przez klienta.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje podane przez klienta.
Dane pozyskane od klienta, w tym mogace wptywaé na waznoéé wynikéw, wyrézniono kursywa i pogrubionym drukiem.
Kiient ma prawo do zlozenia skargi.
! Zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 2294
Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie u konsumenta - do 15 mg PY/.
a Smak/Liczba progowa smaku/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
Pomiar przewodnoéci elektrycznej uwzglednia korekte za pomoca urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury.
Liczba za znakiem ,+" oznacza niepewnos¢ rozszerzong, przy poziomie ufnosci ok. 95% i wsp6tezynniku rozszerzenia k=2, oszacowang bez procesu
pobierania prébek.
Liczba za znakiem ,<" 0znacza rezultat badania powiazany z doing granica zakresu pomiarowego metody, natomiast podana rozszerzona niepewnosé
pomiaru dotyczy wytacznie dolnej granicy zakresu pomiarowego.
(W) - Norma wycofana bez zastapienia. Laboratorium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajace stosowanie normy wycofanej.

3)
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Sprawozdanie z badari nr 00583.2025
Osoba/-y autoryzujace:

Osoba Zatwierdzajaca:
mgr inz. Kamila Matuszewska

Kierownik Sekcji Analiz Instrumentalnych mgr in2. Marta Jamiof

Kierownik Sekcji Badar Srodowiskowych
mgr Ada Hassa
Starszy asystent

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elekironicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby
zatwierdzajacej, ktory jest rownowazny z podpisem wiasnorecznym.

Otrzymuja:
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli
2.ala

Koniec sprawozdania
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Dziat Laboratoryjny / SPRAWOZDANIE Z BADAN PO-7.8-01/F5
Oddziat Badan -
Srodowiskowych Data wydania: 22.11.2024
Nr: DL.OBS.9051.00624.2025 Data: 2025-04-18
Nazwa klienta Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowej Soli
Adres klienta ul. Wojska Polskiego 11 67-100 Nowa Sdl
ldentyfikacja kod probki/prébek 00612.2025
rébki/probek
P P obiekt badania woda do spozycia przez ludzi
adres pobrania Wodociag publiczny (P)
probki/prébek Borowiec
punkt pobrania Borowiec 4/3- kuchnia
probki/préobek
Opls, stan prébki/prébek przyjetych do badan prawidtowy
Cel badania ocena zgodnosci z wymaganiami
Probki Marek Kolano Powiatowa Stacja | Nr protokotu Nr zlecenia/umowy:
pobral/dostarczyt: Sanitarno - Epidemiologiczna w | pobrania/przekazania:
Nowej Soli HK.903.93.2025
Data pobrania/dostarczenia 2025.04.08 10:00/2025.04.09 13:00
Metoda pobrania probki PN-EN ISO 5667 - 3:2018-08; PN-ISO 5667 - 5:2017-10;
Data rozpoczecia/zakonczenia badania 2025-04-09 / 2025-04-17
Lp. Oznaczenie -~ Metodabadawcza | Jm |Wynik badan wraz| - Najwyzsza
et iy e SRR Gy R e oA o o et R R e ':,’\ dopuszczaina
' o _niepewno$cia |  wartosc £
Parametry chemiczne ‘ B : Sdbandis it o i
1 > Pestycydéw PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,020 <0,500
2 2 THM PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <2,00 <100,00
3 S Trichloroetenu i Tetrachioroetenu | PN-EN ISO 15680: 2008 pg/l <0,50 <10,00
4 |3ZWWA PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r. Ho/l <0,0025 <0,10
S a-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0040 <0,1000
6 B-HCH PB-0AI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0080 <0,1000
7 y-HCH PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0040 <0,1000
8 1,2- Dichloroetan PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <0,50 <3.00
9 Aldryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,008 <0,030
10 |Benzen PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <0,20 <1,0
11 | Benzo(a)piren PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r ug/l <0,0025 <0,0100
12 | Benzo(b)fluoranten PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r. ug/l <0,0025 -
13 | Benzo(g,h,i)perylen PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r. ug/l <0,0025
14 | Benzo(k)fluoranten PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r. ug/l <0,0025 -

WSSE Gorzéw Wlkp. Nr: DL.OBS.9051.00624.2025 Strona 1z 3




15 | Bromiany PN-EN ISO 11206:2013-07 ugh <1,0 <10,0

16 | Bromodichlorometan PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <1,00

17 | Chlorek winylu PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <0,10 <0,50

18 | Dibromochlorometan PN-EN ISO 15680: 2008 ug/l <1,00 -

19 | Dieldryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/! <0,0120 <0,0300

20 |Endryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/ <0,0160 <0,1000

21 | Epichlorohydryna PN-EN ISO 15680:2008 ug/l <0,020 <0,100

22 | Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009; PN-EN 1SO mg/l <0,10 <1,50
10304-1:2009/AC:2012

23 | Heptachlor PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. uo/ <0,0080 <0,0300

24 | Heptachlor epoxyd PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/t <0,0080 <0,0300

25 |Indeno(1,2,3-c,d) piren PB-OAI-21 wydanie 7 z dnia 23.11.2021r. ug/l <0,0025 -

26 |lzodryna PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0080 <0,1000

27 |pp'-DDD PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/! <0,0120 <0,1000

28 |pp'-DDE PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0080 <0,1000

29 |pp'-DDT PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0160 <0,1000

30 |[pp’-DMDT PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/! <0,0200 <0,1000

31 | Szesciochlorobenzen PB-OAI-01 wydanie 8 z dnia 12.06.2019r. ug/l <0,0040 <0,1000

32 | Tetrachioroeten PN-EN ISO 15680.2008 ug/l <0,50 -

33 | Tribromometan PN-EN ISO 15680: 2008 pg/l <2,0 s

34 | Trichloroeten PN-EN ISO 15680: 2008 ug/! <0,50 =

35 | Trichlorometan (chloroform) PN-EN ISO 15680: 2008 mg/| <0,0020 <0,0300

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Wartoé¢ podana przy znaku ,<" informuje o rezultacie badania, ktéry mieéci si
W przypadku probek pobranych przez laboratoriu

Wiersz 1 Z obliczer. Wartosé stanowi sume stezer: Aldryny, Dieldryny,
HCH, B- HCH, y- HCH.( 0,02 + 36,7 % )
Wiersz 2 W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sig do osiagnigcia nizszej wartosci.
Z obliczen. Wartos¢ stanowi sume stezen: trichiorometan (chioroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan, trisromometan (bromoform).(2,0+ 9,3 %)

Wiersz 3 Z obliczer. Warto$¢ stanowi sume stezen: Trichloroetenu i Tetrachloroetenu.( 0,50 + 14,8 % )

Wiersz 4 Z obliczer. Wartosé stanowi sume stezen zwiazkow: benzo(b)fiuoranten, benzo(k)

Wiersz 5 (0,004 + 30,1 %)

Wiersz 6 (0,008 + 36,0 % )

Wiersz 7 (0,004 £27,5%)

Wiersz 8 (0,50+5,0%)

Wiersz 9 (0,008 +43,2%)

Wiersz 10 (0,20£71%)

Wiersz 11 (0,0025 +44,9% )

Wiersz 12 (0,0025+321%)

Wiersz 13 (0,0025 +45,2%)

Wiersz 14 (0,0025 £ 36,0 % )

Wiersz 15 (1,0+/-11,4%)

Wiersz 16 2/\1 %unl:c;ezcoz/el)'palnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.
0+11,2%

Wiersz 17 (0,10+£453%)

Wiersz 18 (1,0£83%)

Wiersz 19 (0,012+33,0%)

Wiersz 20 (0,016 +31,8%)

Wiersz 21 (0,02+459%)

Wiersz 22 (0,10£14,8%)

Wiersz 23 (0,008 + 36,0 % )

Wiersz 24 (0,008 + 28,6 %)

¢ ponizej dolnej granicy zakresu pomiarowego
m WSSE niepewnosé rozszerzona wyniku zawiera sktadowa dotyczaca

akredytowanej metody wraz z nie
pobierania probek.

fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1 ,2,3-cd)piren. ( 0,0025 + 37,8 %)

pewnoscig rozszerzong dia tej granicy.

Endryny, Heptachloru, Heptachloru epoxydu, Izodryny, pp'- DDD, pp'-DDE, pp'-DDT, pp’-DMDT,Szesciochlorobenzenu, a-

WSSE Gorzéw Wikp. Nr: DL.OBS.9051.00624.2025
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Wiersz 25 (0.0025+40,4%)

Wiersz 26 (0,008 £44,6 %)
Wiersz 27 (0,012+388%)
Wiersz 28 (0,008 +52,7 %)
Wiersz 29 (0,016 +47,0%)
Wiersz 30 (0,02+26,6%)
Wiersz 31 (0,004 £37,7 %)
Wiersz 32 (0,50+9,6%)
Wiersz 33 (20x84%)
Wiersz 34 (050+7.6%)
Wiersz 35 W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami.

(0,002£9,3%)
Uwagi

Informacje umieszczone w niniejszym sprawozdaniu z badan dotyczace miejsca pobrania prébki, osoby pobierajgcej probke, daty, godziny oraz metody pobrania probki zostaty
dostarczone przez klienta i moga wplywaé na wazno$é wynikow.

Dotyczy oznaczen wykonywanych zgodnie z metoda badawcza wg PN-EN 1SO 15680:2008.Prébka utrwalona tiosiarczanem sodu w ilosci 100 mg/l i przechowywana zgodnie z punktem
8 w/w normy.Warunki wyptukiwania i wytapywania: objgto$¢ probki Smi,przeptyw gazu pluczgcego 60ml/min.,czas wyptukiwania 15min(w przypadku wody na ptywalniach przeptyw gazu
pluczgcego 40ml/min.,czas wyptukiwania 11 min.),temp. wypliukiwania 20°C, desorpcja 250°C,czas 1min. Warunki pracy GC: kolumna DB-VRX o wymiarach:dt.20m, przekrdj
0,18mm,grubos¢ filmu 1um. Przeptyw helu przez kolumng 0,7 mi/min.Temp. pieca:35°C-4min do 240 o 15°C/min. Warunki pracy MS: putapka jonowa z identyfikacjg i potwierdzaniem
wynikow na podstawie charakterystycznych jonow.

Osoba/-y autoryzujace:

Marlena Staszczak
starszy asystent

Grzegorz Moczydtowski
starszy technik

Osoba Zatwierdzajaca:

mgr inz. Justyna Moczydiowska
Kierownik Oddziatu Badan Srodowiskowych

Sprawozdanie z badar wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym osoby
zatwierdzajacej, ktéry jest rownowazny z podpisem wtasnorgcznym.

Otrzymujg:
1.zleceniodawca
2.a/a

1.Wyniki badan dotycza wytacznie badanego obiektu/badanej prébki i odnosza sie do otrzymanej probki.

2. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za etap pobierania probek. W przypadku probek pobranych przez Klienta, niepewnosé rozszerzona wyniku
nie zawiera sktadowej dotyczacej pobierania prébek.

3.Bez pisemnej zgody WSSE w Gorzowie Wikp. sprawozdanie z badar nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catosci.

4.Klient ma mozliwo$¢ ztozenia skargi na dziatalno$é Laboratorium.

Koniec sprawozdania
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